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J'ai I'nonneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé, dans le cadre du
contrdle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

S.AEP DE SANCERRE/ST SATUR

Prélevement 00094316 Commune SAINT-SATUR

Unité de gestion 0097 S.AEP DE SANCERRE/ST SATUR Prélevé le : lundi 22 juillet 2024 a 10h53
Installation TTP 000456 BACHE DE CHAMP SOUS CREUX par : CARSO-JC

Point de surveillance P 0000000564 BACHE DE REPRISE Type visite : P1

Localisation exacte ROBINET AVAL DU RESERVOIR

Mesures de terrain

Résultats _ !.i_mites de quaflit_é _R(,éf_érences de qygilité
inférieure  supérieure  inférieure  supérieure

Température de I'eau 17,0 °C 25,00

pH 7,3 unité pH 6,50 9,00

Chlore libre 0,27 mq(CI2)/L

Analyses laboratoire

Analvse effectiiée nar : | ABRORATOIRF SANTF FNVIRONNFMFENT HYGIFENF DF | YON (CARSO-I SFHI ) 6901
Type del'analyse : P1 Code SISE de l'analyse : 00097152 Référence laboratoire : LSE2407-40504

CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Coloration <5 mg(Pt)/L 15,00

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrigue NFU <0,1 NFU 2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100mL) 0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIOUE

pH 7,39 unité pH 6,50 9,00

Titre alcalimétriqgue complet 24,15 °f

Titre hydrotimétrique 26,42 °f
MINERALISATION

Chlorures 15 mg/L 250,00

Conductivité a 25°C 555 uS/icm 200,00 1100,00

Sulfates 28 mg/L 250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

Nitrates/50 + Nitrites/3 0,24 mg/L 1,00

Nitrates (en NO3) 12 mg/L 50,00

Nitrites (en NO2) <0,01 mg/L 0,10
OXYGENE ET MATIERES ORGANIOUES

Carbone organique total \ 0,64 \mg(C)/L \ \ \ \ 2,00 \
FER ET MANGANESE \

Manganese total <10 Hg/L \ \ \ | 5000 |

Analvse effectiiée nar : | ARORATOIRF SANTF FNVIRONNFMFNT HYGIFNF DF | YON (CARSO-I SFHI ) 6901
Type del'analyse : AU Code SISE de l'analyse : 00097331 Référence laboratoire : LSE2407-64724

METABOLITES NON PERTINENTS \

Chlorothalonil R471811 1,106 Hg/L \




Conclusion sanitaire ( Préléevement N° : 00094316)

Les résultats d'analyses de ce prélevement ont mis en évidence un dépassement de la o A
valeur indicative de 0,9 pg/L sur un métabolite de pesticide non pertinent, le Chlorothalonil ~ |Signé a BOURGES le 7 ao(t 2024
R471811, ne nécessitant pas de restriction de consommation de I'eau d’aprés I'expertise de )
I’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de I'Alimentation, de I'Environnement et du Travail P/ le Préfet,

g . i , ) - . | La référente de la cellule espace
(ANSES). Les autres parametres mesures sont conformes aux exigences de qualité. Un suiv| ¢jos et environnement extérieur,
renforcé est mis en place sur ce parametre. Cette situation nécessite de mettre en ceuvre

d'un plan d'actions afin de rétablir la qualité de I'eau.
V. GRANDCLEMENT-CHAFFY
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