
PLV : 00094680   page : 1

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du
contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

S.M.E.R.S.E

Prélèvement
Unité de gestion
Installation
Point de surveillance
Localisation exacte

00094680
0106        S.M.E.R.S.E
 TTP     000732       RES L'ORME AUX LOUPS
   P   0000000951   RES L'ORME AUX LOUPS
AVAL DU RESERVOIR

Commune
Prélevé le : 
par : 
Type visite : 

SANCERRE
lundi 16 septembre 2024 à 09h29
CBM
AU

Mesures de terrain

Destinataires
MONSIEUR - SOCIETE AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL
MONSIEUR LE PRESIDENT - S.M.E.R.S.E. NORD
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SANCERRE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. 45
MONSIEUR LE DIRECTEUR - DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CHER

PARAM - Nom(Terrain) PARAM - Unité(Terrain)TER FRi valeur minTER FRI valeur maxTER FRG valeur minTER FRG valeur max
Résultats Limites de qualité

inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Références de qualité
inférieure supérieure

Délégation Départementale du Cher
Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité Eaux potable et de loisirs
Contrôle sanitaire  des 

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Affaire suivie par  : 

Xavier Bracq  			
02 38 77 33 15

02 38 77 33 19

Laurence Fourrichon

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)
Acide perfluorobutanoïque   0,002 µg/L

Acide perfluorodecane sulfonique <0,001 µg/L

Acide perfluoro-decanoïque <0,001 µg/L

Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) <0,001 µg/L

Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) <0,001 µg/L

Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) <0,002 µg/L

Acide perfluoroheptanoïque <0,001 µg/L

Acide perfluorohexanoïque <0,002 µg/L

Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) <0,002 µg/L

Acide perfluoro-nonanoïque <0,001 µg/L

Acide perfluoro-octanoïque <0,001 µg/L

Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) <0,001 µg/L

Acide perfluoropentanoïque <0,001 µg/L

Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) <0,005 µg/L

Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) <0,001 µg/L

Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) <0,002 µg/L

Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) <0,001 µg/L

Acide sulfonique de perfluorooctane   0,003 µg/L

Perfluorobutane sulfonate <0,001 µg/L

Perfluorohexane sulfonate   0,001 µg/L

Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)   0,006 µg/L 0,10

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901
Type del'analyse : PFAS                               Code SISE de l'analyse : 00097567                             Référence laboratoire : LSE2409-33721

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00094680)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour  l'ensemble des
paramètres mesurés.




Signé à BOURGES le 3 octobre

2024







P/ le Préfet,
La référente eaux potable et de

loisirs







Christelle RAILLARD
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